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Рис. 5. Для моделей LHD-30, LHD-50

A. Трубы стойки

B. Винт M5*35

C. Топливный бак

D. Стопорная гайка M5

E. Крышка роликового колеса

F. Стопорная гайка M8

G. Прокладка M8

H. Колесико

I. Роликовый кронштейн

J. Винт M5*12

K. Вал колесика
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Установка прибора (для моделей LHD-30, LHD-50)

Открутите 2 винта на верхней крышке с помощью крестообразной отвертки

Рис. 6. Для моделей LHD-30, LHD-50

A. Трубы стойки

B. Задняя решетка

C. Двигатель с воздушным насосом

D. Крышка топливного бака

E. Указатель уровня топлива

F. Топливный бак

G. Выключатель

H. Панель управления

I. Крышка дисплея

J. Ручка

K. Вал колесика

L. Колесико

M. Нижняя крышка

N. Верхняя крышка
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Электрическая схема подключения (для моделей LHD-30, LHD-50)

Ниже указаны основные заводские технические характеристики прибора и 
краткое описание функциональных возможностей.

Таблица 1

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
     И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наименование LHD-10 LHD-20 LHD-30 LHD-50

Вид топлива
Дизель/ 
Керосин

Дизель/ 
Керосин

Дизель/ 
Керосин

Дизель/ 
Керосин

Тепловая мощность, кВт 10,0 20,0 30,0 50,0

Потребляемая мощность, В 230 230 230 340

Напряжение, В/Гц 220-240 В, 50 Гц

Объем топливного бака, л 12 18 26 65

Расход воздуха, м³/ч 450 550 550 1100

Расход топлива, кг/ч 0,8 1,6 2,4 4,0

Непрерывное время работы, ч 12,6 9,5 9,5 12,0

Диапазон рабочих температур   -25 - 65 ºC

Диапазон установленных температур 0~99 ºC

Способ подачи топлива
воздушный 

насос
воздушный 

насос
воздушный 

насос
воздушный 

насос

Вес нетто, кг 13,5 14,5 18,5 26,5

Вес брутто, кг 15,6 16,6 21,0 31,0

Габариты прибора (ВхШхГ), мм 435х725х350 430х800х320 570х925х460 670х1310х530

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 430х650х256 435х820х350 495x810x330 555х1160х410

Рис. 7. 
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Описание прибора

•	 Двойной дисплей температуры (на одной индикаторе отображается теку-
щая температура окружающей среды, на другом – установленная пользо-
вателем, до которой необходимо нагреть помещение)

•	 Камера сгорания из нержавеющей стали

•	 Индикатор уровня топлива

•	 Защита от перегрева и автоматическое отключение

•	 Функция временной задержки (после выключения прибора двигатель при-
бора продолжит работать на вентиляцию для охлаждения нагревателя)*

•	 Цельнометаллический корпус и теплоизоляционный кожух

•	 Насос для подачи топлива – воздушный

•	 Бесступенчатая регулировка мощности

•	 Допустимая температура окружающей среды - от -25 ºCдо 65 ºC

•	 Способ нагрева – прямой нагрев

•	 Морозостойкий, ударопрочный, не горючий пластик бака

*данная функция доступна только в модели LHD-50

Внимание

1. При осмотре и техническом обслуживании необходимо прекратить огонь, 
отключить питание.

2. Во время технического обслуживания в баке не должно быть масла.

Проверка топливного бака

Если в резервуаре есть какие-либо посторонние вещества или вода, очисти-
те или удалите воду.

Способ удаления воды (как показано ниже)

1.	 Поставьте нагреватель на стол и поместите емкость под топливный бак.

2. 	Ослабьте сливной болт гаечным ключом, чтобы слить внутреннюю воду и/
или остатки топлива

3. После удаления загрязнений, затяните сливной болт и вытрите масло и 
воду с фюзеляжа.

6. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ  
    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневный осмотр и техническое обслуживание



15

Рис. 8.  Схема удаления воды

Индикатор уровня топлива

На торце топливного бака имеется указатель уровня топлива. Когда стрелка 
указателя уровня топлива указывает на E, это означает, что объем топлива 
недостаточен.

Необходимо немедленно долить топливо, чтобы избежать отключения. Ког-
да стрелка указателя уровня топлива указывает на F, это означает, что то-
пливо полностью заправлено.

Регулярность обслуживания

Теплогенератор следует обслуживать каждые 360 часов использования, и 
после завершения технического обслуживания машину следует использо-
вать снова, в противном случае машина может выйти из строя.

Так же периодически необходимо осуществлять:

– очистку внешней и внутренней части корпуса, лопастей вентилятора, дат-
чика пламени

– проверку соединительных электрических кабелей и расстояния между 
электродами

– очистку горелки и ее составных частей

Ежедневный осмотр и техническое обслуживание
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Перечисленные ниже проявления не относятся к неисправностям и не тре-
буют сервисного обслуживания. 

Таблица 2

Неисправность Вероятная причина

При первом включении появляется дым, 
искры  и посторонний запах

Данные проявления не свидетельствуют 
о неисправности. Для первого запуска их 
появление относится к норме.

Искры, белый дым, посторонние звуки при 
первом зажигании или после длительного 
периода не использования прибора

После удаления воздуха из трубы данные 
проявления исчезнут автоматически.

Воспламенение и затухание из выходного 
отверстия, странные звуки, искры

Это вызвано тепловым расширением и 
холодным сжатием металлических частей 
нагревателя, а не чем-то ненормальным.

Когда теплогенератор впервые зажгли, пла-
мя вырвалось из маски и посыпались искры

Это происходит из-за неравномерного сме-
шивания и прерывистого горения воздуха и 
масла, вызванного недосушенным маслом и 
воздухом в сопле нагревателя.
Искра вызвана угольной пылью в топливном 
баке после последнего использования, это 
не является ненормальным явлением.

Коды ошибок и способы их устранения

Таблица 3

Код ошибки Описание Метод устранения

E1 Недостаток масла в баке Заправка топливного бака

Неисправность индикатора Замена индикатора

Недостаточное горение Замените топливо или очи-
стите фильтр

Зажигание не срабатывает Очистите электроды зажи-
гания, подсоедините провод 
или замените трансформатор 
зажигания

E2 Неисправность датчика тем-
пературы

Проверьте, отсоединен ли 
провод датчика или осла-
блено соединение проводов 
датчика

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск и устранение неисправностей
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Причины неисправностей и их устранение

Таблица 4

Неисправность
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Метод  
устранения  
неисправности

Нет электро- 
питания

* Убедитесь, что источник 
питания включен.

Перебои  
в подачи  
электропитания

* После того как подача 
электроэнергии восстанов-
леня, осуществите переза-
пуск теплогенератора

Низкое  
напряжение

* * Исключите причину паде-
ния напряжения

Частота в сети не соот-
ветствует необходи-
мым параметрам

* * Обеспечить соответствие 
частоты в сети техническим 
требованиям для коррект-
ной работы прибора

Вентиляционное 
отверстие  
засорилось

* Очистите воздушное от-
верстие крышки топливной 
горловины

Топливный фильтр  
засорился

* * * Проверить, очистить или 
заменить фильтр

Закончилось  
топливо

* Наполнить  
топливный бак

Вода в топливном  
баке

* Удалить воду из топливно-
го бака

Низкое качество 
топлива

* * Очистить топливный бак и 
заменить топливо

Сливной винт  
плохо затянут

* Затянуть винт

Другое * * * * * * Необходимо обратиться к 
продавцу или в сервисный 
центр

Поиск и устранение неисправностей
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При хранении и транспортировке дизельного обогревателя необходимо 
слить топливо из бака и промыть бак.

Хранение обогревателя должно осуществляться в закрытых отапливаемых 
вентилируемых помещениях при температуре от +5 до 40 °С. Максимальное 
значение относительной влажности при хранении не более 80% при темпе-
ратуре 25 °C.

Транспортировка теплогенератора должна осуществляться в крытых транс-
портных средствах любого вида в условиях, обеспечивающих сохранность 
изделий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
данном виде транспорта. 

При транспортировании должна быть исключена возможность перемеще-
ния теплогенератора внутри транспортного средства. Не допускается попа-
дание воды на упаковку теплогенератора.

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в со-
ответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте ути-
лизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утили-
зации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это 
поможет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здо-
ровье человека, а также будет способствовать повторному использованию 
компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать 
прибор можно получить от местных органов власти.

Изготовитель не несет ответственность за соблюдение пользователем пра-
вил и предписаний законодательства по утилизации, действующих в отно-
шении в регионе пользователя.

9. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Правила транспортировки и хранения и утилизация
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10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ  
И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Гарантируется безотказная работа изделия в соответствии со сроками, ука-

занными в гарантийном талоне при выполнении всех правил эксплуатации, 

указанных в данном руководстве. Обязательно ознакомьтесь с условиями 

гарантии и требуйте от продавца правильного и четкого заполнения гаран-

тийного талона. При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, 

спрашивайте копию у продавца.

Дата изготовления
Дата изготовления указана на приборе.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Изготовитель: 
Ningbo SingFun Central Heating Technology Co., Ltd.

SingFun Industry Park, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang Province

Изготовлено специально для ООО «К-Трейд»,
РФ, 125284, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 32а, этаж 3 помещ. Va, ч. Каб. 7, оф. 317 

Tел./факс: +7 (499) 281–62–00, Email: info@loriot.ru 

Сделано в Китае

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвер-

жден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011  года.

Информацию о сертификате соответствия спрашивайте у продавца.

Сервисные центры Изготовителя: 
указаны в гарантийном талоне; при отсутствии в гарантийном талоне списка 

сервисных центров, считать таковыми уполномоченное изготовителем лицо, 

а также сервисные центры, заявленные на сайте Изготовителя

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, уполно-
моченного лица, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. 
Актуальная информация указывается на дополнительной наклейке размещенной на 
упаковке изделия

Сертификация
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с приобретением техники LORIOT.
Во избежание излишних проблем просим вас внима-
тельно ознакомиться с информацией, содержащейся 
в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации. 

Настоящая гарантия действительна в течение 24 
(двадцати четырех) месяцев на все изделия с даты 
покупки изделия покупателем при соблюдении
условий, перечисленных ниже, если рекомендован-
ные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном 
обслуживании, обращайтесь в Специализированные 
Сервисные Центры. Настоящая гарантия
предусматривает безвозмездное устранение недо-
статков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской 
Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории 
Российской Федерации.

2.	Данное изделие должно быть использовано в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации (прилагает-
ся к изделию). В случае нарушения правил хранения, 
транспортировки, установки и эксплуатации, изло-
женных в инструкции по эксплуатации, гарантия не 
действительна.

3.	Гарантия действительна только при наличии чёт-
ко, правильно и полностью заполненного настоя-
щего гарантийного талона (с подписью и печатью 
Продавца). Без предъявления данного талона, в 
случае отсутствия в нём полной информации или 
при наличии каких-либо изменений в талоне, Специ-
ализированные Сервисные Центры вправе отказать 
в проведении гарантийного ремонта.

Гарантийный талон
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4. Гарантия не действительна:

а) если изделие, предназначенное для бытовых нужд, использовалось в 
коммерческих или иных целях

б) гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые 
как для монтажа изделия, так и для его эксплуатации, а также на по-
вреждения или поломки, возникшие в следствии использования ненад-
лежащих расходных материалов

в) если изделие имеет механические повреждения

г)	если изделие ремонтировалось,  ли в нём произведены изменения  не 
в авторизованном сервисном центре

д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или за-
пасные части

е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых

ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, быто-
выми и другими факторами, не зависящими от производителя

з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников 
питания и связи соответствующим государственным стандартам

и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программи-
ровании

к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный та-
лон (поправок и исправлений)

л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, 
стёрт или неразборчивый

м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: 
фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по 
эксплуатации

н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое 
обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших  
в негодность ввиду нормального износа и/или истечения срока службы

о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным га-
рантиям, предоставляемым покупателям законом

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах 
продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Гарантийный талон
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Внимание!
Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить гарантийный 
талон, отрывные талоны

Сведения об установке изделияСведения о продаже

Изделие/Модель

Серийный номер (при его наличии)

Дата продажи

Продавец

Адрес

Подпись покупателя

Телефон

М.П. продавца

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен  
и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации 
установлено, инструктаж о правилах 
эксплуатации проведен:

М.П. установщика

Дата установки

Установщик

Наименование

Адрес

Телефон

Подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ФИО / ШТАМП МАСТЕРА
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